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Zku$ebni laboratof &.1406 akreditovana CIA
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 3521/2015
Cislo vzorku: 5625/2015
Objednatel : DKM Moravia, a.s., Masarykovo nam. 142/10, 664 64 Dolni Kounice
Misto a bod odbéru : Dolni Kounice vodojem vystup kohoutek
Pfedmét zkousky :  voda vyrobena
Datum a éas odbéru : 28.7.2015 9:45
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN I1SO 5667-1,3; CSN IS0 5667-5, 14; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Ladislav Vafeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as pfijmu : 28.7.2015 11:20 Datum analyz: 28.7.2015 -6.8.2015
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzita metoda
hodnota
Teplota b & 10,4 +0,2 SOP 47 (CSN 75 7342)
Chlor volny mg/l 0,13 +20% | SOP 48 (CSN 1SO 7393, firemni o
literatura firmy HACH)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP 42 (CSN EN ISO 9308-1) 1
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 SOP 37 (CSN EN ISO 7899-2) 1
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP 42 (CSN EN ISO 9308-1) 1
Poéty kolonii pii 22°C KTJ/mi 0 SOP 43 (CSN EN I1SO 6222) 1
Poéty kolonii pii 36°C KTJ/ml 0 SOP 43 (ESN EN ISO 6222) 1
pH 7.5 +0,2 SOP 1 (CSN IS0 10523) 1
Konduktivita mS/m 97,4 5% SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
KNK 4.5 mmol/l 5,80 +14% SOP 10 (CSN EN ISO 9963-1) 1
ZNK 8.3 mmol/l 0,22 +10% SOP 11 (CSN 75 7372) 1
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP 13 A (CSN ISO 7150-1) 1
Dusi¢nany ma/l 48,7 +10% SOP 86 ((manual firmy Lumex)) 1
Dusitany mg/l <0,05 SOP 66 ((manuél firmy Lumex)) 1
Chloridy mg/l 69,9 +10% SOP 66 ((manual firmy Lumex)) 1
Barva mg/l Pt <2,0 SOP 51 (CSN EN ISO 7887) 1
Zakal ZF(t) <0,2 SOP 52 (CSN EN IS0 7027) 1
Tvrdost celkova ( Ca+Mg ) mmol/l 3,60 +8% SOP 12 (CSN ISO 6058, CSN ISO 6059) 1
Sirany mg/l 73,0 +15% SOP 86 {(manual firmy Lumex)) 1
Absorbance (254 nm, 1cm) 0,006 +5% SOP 44 (CSN 75 7360 ) 1
Pach pfijateiny SOP 49D, E (TNV 75 7340, CSN EN 1
1622)
Hlinik mg/l <0,060 SOP 23 (+) 1
Hoicik mg/l 40,1 +10% SOP 12 (CSN IS0 6058, CSN ISO 8059) 1
Mangan mg/l <0,02 SOP 23 (+) 1
Vapnik mg/l 104.9 +8% SOP 12 (GSN ISO 6058, CSN 1SO 6050) 1
Zelezo mg/l <0,040 SOP 23 (+) 1
Celkovy organicky uhlik mag/l 1,10 +15% SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1

* zkouska neni pfedmeétem akreditace

1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebitska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratofe

Nejistota méfeni je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahmuje nejistotu vzorkovani.
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