ENVIRC..

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

Zku&ebni laboratof

Nad Kungovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifi&i i,lm/,_'m‘\ &
tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz T

Zkusebni laboratof &.1406 akreditovana CIA

L 1406

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 4732/2015

Cislo vzorku: 8093/2015

Objednatel :

DKM Moravia, a.s., Masarykovo nam. 142/10, 664 64 Dolni Kounice

Misto a bod odbéru :

Predmét zkousky :

Datum a ¢as odbéru :

Mé&iéany Matefska §kola .82 dfez ve vydejné jidla

pitna voda

15.10.2015 13:20

Zpusob odbéru : prosty vzorek

Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN ISO 5667-1,3; CSN ISO 5667-5, 14; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

Odbér provedl : Ing. Vojtéch Prochazka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a éas pfijmu : 15.10.2015 15:00 Datum analyz: 15.10.2015 - 16.10.2015
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzita metoda

hodnota
Dusi¢nany mg/l 49,8 +10% 50 NMH e SOP 14 (CSN ISO 7890-1)
Teplota e 10,9 +0,2 8-12  DH | vyhovuje |SOP47 (CSN757342)

* zkouska neni pfedmétem akreditace

1 -zkou$ka provadéna na pracovisti 1, Trebitska 1540

** zkoudka provadéna mimo prostory laboratofe

Limity jsou dané  Viyhl. &.252/2004 Sb. pfil. &. 1 v aktualnim znéni.

Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkoudky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. = u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem.
Nejistota méfeni je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahmuje nejistotu vzorkovani.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkouSky a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

RNDr. Razena Koneéna
vedouci divize zakladnich metod

Protokol vystaven dne: 19.10.2015
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