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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkusebn( laboratoi

Nad Kun3ovcem 140512.594 01 Velk6 Meziiidi

3.f.o. tellfax.: 566 523 444, e-mail laborator@enviroeko.cz ''/''

Zkusebni laboratoi 6.1406 akreditovan5 en podle esn Ex tsollEc fia25:2005
L 1406

PROTOKOL O ZKOUSCE 6. 458312016

dislo vzorku: 6870/2016

Objednatel : DKM Moravia, a.s., Masarykovo n6m. 142110,654 64 Dolni Kounice

Misto a bod odb6ru : Dolni Kounice vrt pfftok do vodojemu kohout

Piedm6tzkouSky: surov6voda

Datum a 6as odb6ru : 6.9.2016 12:45

Zptsob odb6ru : prostf vzorek

Postup odb6ru : SoP vz 01 (esN EN lso 5667-1,3; esru tso 5667-5, 14; esN EN lso 19458, TNV 75 7055)

Odb6r provedl : Ing. Vojt6ch Proch5zka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a 6as piijmu : 6.9.2016 14:30 Datum anal'iz: 6.9.2016 - 14.9.2016

Ukazatel Jednotka Zji6t6n5
hodnofa

Nejistota PouiitS metoda

lntestin6lni enterokokv KTJ/100m1 0 sop gz rdsN EN lso 7899-2) I

Escherichia coli KTJ1100ml 0 sop +z tesru EN tso 930&1:2001) 1

Koliformni bakterie KTJ/100m1 0 SOP +Z rCStl EN ISO 930&1:2001)

MikroskooickV obraz - abioseston o/o <1 sop +o rdsl Ts7713\ 1

MikroskooickV obraz - oo6et iedinci/ml 0 soP 39 (CSN 757712\ I

Mikroskooick'it obraz - Ziv6 oroanizmv iedinci/ml 0 soP 39 (CSN 7s77121 1

Podtv kolonii oii22"C KTJ/ml 0 sop +s resN EN rso 6222) 1

Podtv kolonii oii 36"C KTJ/ml 0 sop lg tisru EN tso 6222)

Amonn6 iontv mo/l <0.050 soP i3 A (esN rso 715G.1)

Barva mq/l ft <2.O sop sr rdsH EN rso 7BB7)

F)usidnanv moll 55.8 xlOo/o SOP 66 (manual firmv Lumex)

Dusitanv mo/l <0.05 SOP 66 (manu6l firmy Lumex) 1

Hlinik mq/l 0.035 +2$o/o soP 24 (+ 1

Hoidik mq/l 17,4 x.1Oo/o soP 12 (esN rso 6058. dstt tso ooss)

CHSK Mn mo/l <0_50 ' soP s {esN EN tso 8467 vd- 21)

Chloridv mo/l 62.6 tlOo/o SOP 66 (manu6l firmy Lumex) a

Konduktivita mS/m 90.4 *5o/o soP 9 (esN EN 27 S88)

Manoan mq/l <0.020 soP 23 (+)

Pach piijatelnf soP 49D, E (TNV 75 7340, esN EN

1622\

1

oH 7_3 xO.2 soP 1 (esN tso't0523) 1

Siranv mo/l 104 t15o/o SOP 66 (manual firmv Lumex)

VSonik mo/l 125.9 *8o/o soP 12 (esN rso 60s8, esN tso oosg) 1

Tvrdost celkov6 ( Ca+Mg ) mmol/l 3.84 t8o/o soP 12 (eSN rSO 6058, eSN tSO 6059)

Z6kal ZFft) <0.2 soP 52 (esN EN tso 7027) 1

Zelezo moll 0.045' tlOo/" soP 23 (+) I

Teolota 'c 9.9 !0.2 soP 47 (esN 75 7342)

KNK 4.5 mmol/l 5.70 !14o/o soP 10 (esN EN rso 9963-1) 1

ZNK 8.3 mmol/l 1.2 xlOo/o soP 11 (esN 757372',t

Nasvceni kvslikem o/o 97.00 soP 6 (esN EN rso 5s14) 1

Huminov6 l6tkv mq/l <0.20 soP 4s (esN 7s 7s36 ) 1

Absorbance (254 nm. 1cm) 0,011 +5o/o soP,|4 (esN 75 7360 )

Nerozou5t6n6 l6tkv mo/l <2 soP 7 (esN EN s72)

BSK5 mo/l <0.5 soP 3 {dsN EN 1899-1.2)
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Ukazatel Jednotka ZjiSt6ni
hodnola

Nejistota Pouiit6 metoda

Fosfore6nanv mo/l o_324 +1Oo/" enD {7 /aqN EN tQn AnTn\

" zkouska a/nebo postup odbdru neni piedmdtem akreditace

{ - zkouika prov{d6ni na pracoviSu 1 , Tiebidske { 5/(,
** zkouska prov6ddnd mimo prostory laboratoie

Limity jsou dane VyhL8.25A2W4 Sb. piil. 6. 1 v aKuSlnim zn6ni.

Nejistota m6ieni je v souladu s dokumentem EA - 4/15 a nezahmuje nejistotu vzorkovani.

+SOP 24

+SOP 23

Vfsledky zkouiek se tr.ikaji pouze piedm€tu zkouiky a nenahrazuji jin€ dokumenty.

Bez pisemn6ho souhlasu laboratoFa se prctokol nesmi reprodukovatjinak nez cety.

Protokol vystaven dne: 14.9.2016

dsn eu rso 12020, esN EN rsos961, esN eN regs, esN Er'r rso rssae

dst't zs z+oo, dstt Errt tso 12 020, Truv 75 zroa, esn rso 7980, esN EN rso s961, esN tso azas, isru EN 1233, esN zs zsss

Ing. Jitka Vl6kov6

vedouci divize speciiilnich metod
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