
 
ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

                  Zkušební laboratoř 
Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí

tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
Zkušební laboratoř č.1406 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 728/2017

Číslo vzorku: 1312/2017

Objednatel : DKM Moravia, a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice

Místo a bod odběru : Dolní Kounice, ČOV odtok
Předmět zkoušky : odpadní voda
Datum a čas odběru : 21.2.2017 10:00 - 8:00     22.2.2017
Způsob odběru : směsný 24 h - typ B
Postup odběru : SOP VZ 04 (ČSN EN ISO 5667-1, 3; ČSN ISO 5667- 10, 14; ČSN 75 7315)
Odběr provedl : Ladislav Vařeka  - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a čas příjmu : 22.2.2017 18:00 Datum analýz: 23.2.2017 - 28.2.2017

Ukazatel    Jednotka   Zjištěná Nejistota Použitá metoda
  hodnota

Teplota °C 8,5 ±0,2 SOP 47 (ČSN 75 7342) **

Nerozpuštěné látky mg/l 10 ±10% SOP 7 (ČSN EN 872) 1

CHSK Cr mg/l 27,4 ±15% SOP 4 (ČSN ISO 6060 vč. Z1) 1

BSK5 mg/l 4,5 ±20% SOP 3 (ČSN EN 1899-1,2) 1

Dusík amoniakální mg/l 0,300 ±12% SOP 13 A (ČSN ISO 7150-1) 1

Fosfor celkový mg/l 0,467 ±20% SOP 17 (ČSN EN ISO 6878) 1

*  zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

1  - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540
** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře  
Nejistota měření je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 28.2.2017 RNDr. Růžena Konečná
vedoucí divize základních metod
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